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LABORATORIUM BADAŃ KOTŁOW l URZĄDZEŃ GRZEWGZYCH
93-231 Łó&ź, ul. Dostawcza 1

ZASWIADCZENIE ED/ 1 190 l 23
Wkład kominkowy z zespołem wodnym Termokominek LAVA 12

o nominalnej mocy cieplnej 12 kW
Z ręCjzlnym załadunkiem paliwa, opalany drewnem liŚciasĘm

produkowany przez:

,,LAVA" Nikodem Szymczak, Julia Tomczak Spółka Jawna
95- 1 00 Zgierz, ul. Milenijn a 27 19

spehria wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji CJE) 2015/1185

z dnia}  kwietnia 2015 r, w sprawie wykonania dyrekĘwy Parlamentu Europejskiego i Rady 20091I25/WE
w odniesieniu do wymogów doĘczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

**Emisje przy minimalnej mocy cieplnej. Wymagane tylko w przypadku gdy stosowane są współczynniki korekcji F(2) lub F(3)
Zńwińczęnię wydano na podstawie wyników badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.023.1.2023.LG085.
Badarria wykonano zgodnie z normą PN-EN 13229:2002
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kierownik zakładu

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywność energetyczna
miejscowych ogrzęwaczy pomieszczeń

na paliwo stałe
Ęs 73 o/ ż 65 dla miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

Parametr Parametr Parametr Emisje*)

Moc cięlna Sprawność uĄtkowa Ztlżycie energii elektrycznej na
potrzeby własne

Emisje doĘczące sezonowego ogrzewania
pomieszczeń dla paliwa zalecanego
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EEI = 10 A+ Wymogi ekoprojektu: ś40 < l20 < 1500 < 200

Emisje suchych gazów spalinowych w mg/m3 obliczone w temperaturze 273Kipny ciśnieniu 1013 mbar, dIaO2-13%.
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